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SESION EXTRAORDINARIA N° 08 / 2022

CONCEJO MUNICIPAL DE ZAPALLAR

19 de diciembre de 2022

PRESIDE: SENOR GUSTAVO ALESSANDRI BASCUNAN
ALCALDE

SECRETARIO: SENOR G. ANTONIO MOLINA DAINE
SECRETARIO MUNICIPAL

ASISTENCIA SENORES CONCEJALES:
- SRA. JOSEFINA SUTIL SERVOIN
-  SRA. CAROLINA LETELIER RIUMALLO
- SR. SEBASTIAN CHACANA BASAEZ
- SR. REINALDO FERNANDEZ SILVA
- SR. DANILO FERNANDEZ PENA
- SR.LUIS GUAJARDO ABARCA

ASISTENCIA:

SR. MARTIN LECAROS, Administrador Municipal

SRA. ADELA SILVA, Directora Interina Depto. Educacion
SR. CRISTIAN FRITZ, Director de Desarrollo Comunitario
SRA. CARMEN ALTIMIRA, Directora Depto. Salud

SRA. YOLANDA MARIN, Directora de Transito (S)

SRA. PATRICIA CAMPOS, Directora de Seguridad Publica
SR. JOSE TOMAS BARTOLUCCI S., Director Juridico

TABLA

1.- ADQUISICION BOMBA PLANTA TRATAMIENTO CATAPILCO (COMO TEMA
DE URGENCIA).

Se inicia la sesién a las 12:05 horas.

1.- ADQUISICION BOMBA PLANTA TRATAMIENTO CATAPILCO (COMO TEMA
DE URGENCIA).

Presenta el tema el sefior Rodrigo Figueroa, Profesional de DIMAQ, segun informe
que se detalla:

INFORME N2 46
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LA LAGUNA CATAPILCO BLANQUILLO
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BOMBA PLANTA ELEVADORA PRINCIPAL

DE: SR. RODRIGO FIGUEROA
ENCARGADO DE MANTENCION
DIRECCION DIMAO

Zapallar, 19 de Diciembre de 2022
1.- DIAGNOSTICO

Mediante la presente informo que en la planta elevadora principal se quemo la bomba impulsora de que recibe aguas
servidas de la red la bombean el agua servida de la red hacia la planta de tratamiento de aguas servidas.

La bomba se quemd por las siguientes causas:

La vida Util de la bomba esta condicionado a la frecuencia con que se mantienen en funcionamiento. Considerando
que la planta elevadora tiene sistema 1+1 donde el caudalde entrada es constante, por ende, su funcionamiento
también lo es.

Obstruccion de las bombas por solidos que no fueron retenidos en la rejilla de desbaste.

Al tener fallas en las bombas se pueden presentar los siguientes problemas:

Rebalse de la planta elevadora principal.
Rebalse de las cAmaras de registro ubicadas en las casas particulares.
Alterar el proceso de tratamiento de aguas servidas al abastecer con menor caudal la planta.

Generar malos olores en la planta principal por alteracion del proceso.

2.- CARACTERISTICA TECNICA DE LA BOMBA
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE: Para aguas sucias o servidas con impulsor monocanal cerrado

MODELO: SMP 400/4/100-T
POTENCIA: 4 HP
VOLTAJE: 400V
CONSUMO: 7,9 AMP
DIAMETRO: 100mm

PASO LIBRE: 100 X 756 mm

3.- EVIDENCIA FOTOGRAFICA
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Se procede a realizar la votacion.

Concejal Josefina Sutil : Aprueba
Concejal Carolina Letelier : Aprueba
Concejal Luis Guajardo : Aprueba

Concejal Sebastian Chacana : Aprueba
Concejal Danilo Fernandez ~ : Aprueba
Concejal Reinaldo Fernandez : Aprueba
Alcalde Gustavo Alessandri  : Aprueba
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Se aprueba por unanimidad del Concejo Municipal.
(ACUERDO N° 414)

Se cierra la sesidn aJas 12:30 horas.

ALESSANDRI BASCUNAN
Alcalde

ecretario Municipal

LAY e

C: Concejo 2021-2024 / Acta Extraordinaria N° 08.2022

ONIO NF)LINA DAINE

) N - ™ o DAL R | i



